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В Госпромнадзоре

ПроисшествияПроисшествия 
на распределительных газопроводах  
объектов газораспределительной системы  
и газопотребления

Госпромнадзор в соответствии с возложенными на 
него задачами осуществляет государственный надзор 
за организацией работ в отношении опасных произ-
водственных объектов и (или) потенциально опасных 
объектов при осуществлении деятельности в области 
промышленной безопасности. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопас-
ности» (далее – Закон о промышленной безопасности) 
к опасным производственным объектам, потенциально 
опасным объектам в зависимости от количества опасно-
го вещества относятся объекты газораспределительной 
системы и газопотребления, на которых находятся или 
могут находиться природный газ с избыточным давлени-
ем до 1,2 МПа или сжиженный углеводородный газ с из-
быточным давлением до 1,6 МПа, газопроводы и газовое 
оборудование тепловых электростанций и газоэнергети-
ческих установок, в том числе с избыточным давлением 
природного газа более 1,2 МПа, пункты подготовки газа, 
дожимные компрессорные станции, стационарные ав-
томобильные газонаполнительные компрессорные стан-
ции, за исключением жилищного фонда (далее – объекты 
газораспределительной системы и газопотребления).

Правила по обеспечению промышленной без-
опасности в области газоснабжения, утвержденные по-
становлением МЧС Республики Беларусь от 5 декабря  
2022 г. № 66 (далее – Правила), разработаны во ис-
полнение Закона и устанавливают обязательные для 
соблюдения субъектами промышленной безопасности 
требования, направленные на обеспечение промышлен-
ной безопасности, предупреждение аварий и инцидентов 
на опасных производственных объектах и потенциаль-
но опасных объектах газораспределительной системы  
и газопотребления.

Справочно
В соответствии с Правилами:
объекты газораспределительной системы – 

производственный комплекс, входящий  
в систему газоснабжения и состоящий из орга-
низационно и экономически взаимосвязанных 
объектов, предназначенных для организации 
снабжения газами объектов газопотребления  
от газораспределительной станции или объ-
ектов хранения СУГ до отключающего устрой-
ства на газопроводе-вводе;

газопровод – трубопровод, предназначенный 
для транспортирования природного газа  
или СУГ, состоящий из труб, трубопроводной 
арматуры, соединительных частей  
и деталей газопровода; 

эксплуатация объектов газораспределительной 
системы и газопотребления – стадия жизненного 
цикла объектов газораспределительной системы  
и газопотребления с момента ввода в эксплуа-
тацию до ликвидации, на которой реализуется, 
поддерживается, восстанавливается их качество 
и включает в себя использование по назначению, 
определенному в проектной документации.

Согласно ст. 20 Закона Правила по обеспе-
чению промышленной безопасности являются 
техническими нормативными правовыми ак-
тами, устанавливающими обязательные для 
соблюдения требования промышленной безопас-
ности, и разрабатываются с учетом научно-
технических достижений и требований между-
народных правил и норм.

Согласно СН 4.03.01-2019 «Газораспределение 
и газопотребление» распределительный газо-
провод – наружный газопровод газораспредели-
тельной системы, обеспечивающий подачу газа 
от газораспределительной станции до газопро-
водов-вводов к потребителям газа.

Субъектами промышленной безопасности, эксплу-
атирующими объекты газораспределительной системы  
и газопотребления, в 2023 г. не допущены аварии и инци-
денты в области промышленной безопасности.

Вместе с тем за 2023 г. произошло четыре происше-
ствия на распределительных газопроводах объектов газора-
спределительной системы и газопотребления республики:

1. 2 января 2023 г. в результате падения дерева от 
сильного порыва ветра поврежден наружный надземный 
стальной газопровод среднего давления (свыше 0,005  
до 0,3 МПа включительно) диаметром 89 мм к котельной 
санатория «Зеленый бор». Владелец газопровода – Госу-
дарственное учреждение «Многопрофильный культурно-
спортивный комплекс "Минск-арена"». 

В момент происшествия газопровод находился  
в технически исправном состоянии и эксплуатировался 
в штатном режиме. 
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Технические и организационные причины по-
вреждения газопровода и виновные лица отсутствуют. 
Причина происшествия – падение дерева от сильного 
порыва ветра. Поврежденный газопровод восстановлен 
(проведены ремонтные работы) силами газоснабжающей 
организации УП «Мингаз». 

2. 7 июня 2023 г. при производстве земляных работ  
в охранной зоне объектов газораспределительной 
системы экскаватором марки Caterpillar поврежден 
полиэтиленовый подземный газопровод высокого дав-
ления II категории (свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно) 
диаметром 63 мм, расположенный на территории про-
изводственной площадки (производство косметики)  
СП «БЕЛИТА» ООО. Владелец газопровода – СП «БЕЛИ-
ТА» ООО. Земляные работы в охранной зоне газопровода 
выполняло ООО «ДИВАС юнион».

В момент происшествия газопровод находился  
в технически исправном состоянии и эксплуатировался 
в штатном режиме. 

Технические причины повреждения газопровода от-
сутствуют. Причина происшествия – нарушение произ-
водства земляных работ в охранной зоне объектов газора-
спределительной системы (газопровода). Поврежденный 
газопровод восстановлен (проведены ремонтные рабо-
ты) силами газоснабжающей организации Узденский  
РГС ПУ «Дзержинскгаз» ПРУП «Минскоблгаз». 

Виновные лица (2 специалиста владельца газопро-
вода) вину признали и привлечены к административной 
ответственности за нарушения Положения о порядке 
установления охранных зон объектов газораспредели-
тельной системы, размерах и режиме их использования, 
утвержденного постановлением Совета Министров Рес- 
публики Беларусь от 6 ноября 2007 г. № 1474. 

3. 7 сентября 2023 г. в результате дорожно-транс-
портного происшествия по пр. Октября в районе жило-
го дома № 289 г. Гомеля легковым автомобилем марки 
«Фольксваген Поло» поврежден наружный надземный 
стальной газопровод среднего давления (свыше 0,005  
до 0,3 МПа включительно) диаметром 89 мм. Владелец 
газопровода – филиал «Гомельское производственное 
управление» Республиканского производственного унитар-
ного предприятия «Гомельоблгаз» (далее – ПУ «Гомельгаз»). 

В момент происшествия газопровод находился  
в технически исправном состоянии и эксплуатировался 
в штатном режиме. 

Технические и организационные причины повреж-
дения газопровода отсутствуют. Причина происшествия 
– нарушение требований Правил дорожного движения 
– дорожно-транспортное происшествие, а именно съезд 
легкового автомобиля с дороги общего пользования на 
обочину с последующим столкновением с надземной 
частью газопровода. Поврежденный газопровод восста-
новлен (проведены ремонтные работы) силами газоснаб-
жающей организации ПУ «Гомельгаз». 

Водитель транспортного средства вину признал и за 
повреждение газопровода привлечен к административ-
ной ответственности.

4. 17 октября 2023 г. в результате дорожно-транс-
портного происшествия грузовым автомобилем марки 
МАЗ 5516 (бортовой самосвал) поврежден (деформи-
рован без выхода газа) наружный надземный стальной 
газопровод высокого давления II категории (свыше 0,3 
до 0,6 МПа включительно) диаметром 114 мм. Владелец 

газопровода – Республиканское дочернее унитарное 
сельскохозяйственное предприятие «Белоруснефть – 
Особино». В момент происшествия газопровод находился 
в технически исправном состоянии и эксплуатировался 
в штатном режиме. Технические и организационные 
причины повреждения (деформации без выхода газа) 
газопровода отсутствуют. Причина происшествия  – 
нарушение требований Правил дорожного движе-
ния – дорожно-транспортное происшествие, а именно 
столкновение поднятого кузова грузового автомобиля 
марки МАЗ 5516 (бортовой самосвал) с металлической 
фермой несущей конструкции надземной галереи, по 
поверхности которой смонтирован газопровод. Повреж-
денный (деформированный без выхода газа) газопровод 
восстановлен (проведены ремонтные работы) силами 
специализированной организации УП «Полесьэнер-
госбережение». Водитель транспортного средства вину 
признал и за повреждение газопровода привлечен  
к административной ответственности.

	 Происшествия, произошедшие в 2023 г., рас-
следованы владельцами потенциально опасных объектов 
с участием должностных лиц Госпромнадзора с оформ-
лением актов расследования причин происшествий  
с указанием сведений о субъекте промышленной безопас-
ности, характеристик потенциально опасных объектов, 
причин происшествия, принятых мерах по локализации 
и ликвидации происшествий, допущенных нарушениях 
и виновных лицах (при наличии). 

Определены мероприятия, необходимые для вы-
полнения по результатам расследования причин про-
исшествий с целью их недопущения. Информация  
о выполненных мероприятиях в установленные сроки 
представлена в соответствующие структурные подраз-
деления Департамента.

Справочно 
Должностными лицами Госпромнадзора  

в обязательном порядке при поступлении ин-
формации о происшествии на потенциально 
опасных объектах, технических устройствах, 
эксплуатируемых на них, осуществляется выезд 
на место происшествия.

Таким образом, субъектам промышленной безопас-
ности, эксплуатирующим объекты газораспределитель-
ной системы и газопотребления, необходимо продолжить 
работу по неукоснительному соблюдению требований 
промышленной безопасности – условия, запреты, огра-
ничения и другие обязательные для соблюдения требова-
ния, содержащиеся в Законе о промышленной безопасно-
сти, актах Президента Республики Беларусь, правилах по 
обеспечению промышленной безопасности, иных актах 
законодательства, международных договорах Республи- 
ки Беларусь, технических регламентах Таможенного 
союза, а также в технических регламентах Евразийско-
го экономического союза и иных актах, составляющих 
право Евразийского экономического союза, соблюдение 
которых обеспечивает промышленную безопасность. 

Дмитрий ВОЛК, 
начальник управления надзора 

за безопасностью систем газоснабжения  
и магистральных трубопроводов Госпромнадзора


